CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA

RESULTADOS OBTIDOS NO CONCELHO DA FEIRA I N DA UA
Zona de Abastecimento: Santa Maria da Feira

FEIRA
01/Jan/15 A 31/Mar/15

Parametro de qualidade VP - Valor N° anélises % Analises Valor Valor N° resultados %
(unidades) paramétrico do PCQA realizadas minimo maximo acima do VP Conformidade

[Escherichia coli (N/100ml) i 0 [ 60 ][ 1000% || 0 | 0 | 0 || 1000% |
|Bactérias coliformes (N/100ml) i 0 [ 60 || 1000% || 0 | 0 | 0 |[ 1000% |
|Desinfectante residual (mg/l) i | 60 || 1000% |[ o028 |[ 09 | i |
|Aluminio (ug/l) | 200 || 11 || 1000% |[ <10 ] 11 i 0 || 1000% |
|Aménio (mg/)) | o050 || 11 || 1000% || <004 || <004 | 0 || 1000% |
|Cor (mg/l Pt/Co) i 20 i 11 || 100,0% || <5 i <5 i 0 || 1000% |
|Condutividade (uS/cm) || 2500 | 11 || 1000w |[ 120 [ 247 | 0 |[ 1000% |
|Clostridium perfrigens (N/100ml) i 0 | 11 || 1000% || 0 | 0 | 0 |[ 1000% |
|pH (unidades de pH) || 6590 | 11 || 1000% |[ 75 | 79 | 0 || 1000% |
|Cheiro 25°C (factor de diluic&o) i 3 | 11 || 1000w [ <« 1 | 0 |[ 1000% |
|Sabor 25°C (factor de diluigo) i 3 i 11 || 100,0% || <1 i <1 i 0 || 1000% |
[Numero de colénias 22°C (N/ml) i | 11 || 1000% || 0 | 0 I - | |
[Numero de colénias 37°C _(N/ml) i | 11 || 1000% || 0 [ 16 ) - | |
|Turvacio (UNT) i 4 | 11 || 1000w |[ <05 [ 15 | 0 |[ 1000% |
|Manganés (ug/l) I 50 || 11 || 1000w |[ <6 | 6 [ o |[ 1000% |
|Nitratos (mg/l) * I 50 || 12 || 1000w [ 49 [ 76 | 0 |[ 1000% |
|Oxidabilidade (mg/l) [ 50 | 11 || 1000% || <1 I 22 0 || 1000% |
|Antiménio (ug/l) * | 50 || 1 || 1000% || <10 [ <0 | 0 || 1000% |
|Arsénio (ugl) * i 10 1 || 1000% |[ 29 | 29 | 0 |[ 1000% |
|Benzeno (ug/l) * I 10 | 1 || 1000% |[ <026 || <026 | 0 |[ 1000% |
|Benzo(a)pireno (ug/l) || 0010 | 1 || 1000% |[ <0008 |[ <0008 || 0 |[ 1000% |
|Boro (mg/l) * I 10 | 1 || 1000% |[ <010 |[ <010 || 0 |[ 1000% |
[Bromatos (ug/l) * | 10 | 1 || 1000% || <25 || <5 | 0 || 1000% |
|Cadmio (ug/) * I 50 | 1 || 1000% |[ <050 || <050 | 0 |[ 1000% |
|Chumbo (ug/l) | 10 | 1 || 1000% || <40 |[ <40 | 0 || 1000% |
|Cianetos (ugl) * I 50 || 1 || 1000% |[ <10 || <10 | 0 |[ 1000% |
|Cloretos (mg/l) * I 250 | 1 || 1000% |[ 14 | 14 | 0 |[ 1000% |
|Cobre (mg/l) I 20 | 1 || 1000% |[ <02 || <02 | 0 |[ 1000% |
|Cromio (ugl) * I 50 || 1 || 1000% |[ <50 || <50 | 0 |[ 1000% |
[Ferro (ug/l) || 200 || 1 || 1000% || 50 i 50 i 0 || 1000% |
|Enterococos (N/100ml) i 0 | 1 || 1000% || 0 | 0 | 0 |[ 1000% |
|Fluoretos (mg/l) * I 15 1 || 1000% |[ <01 || <01 | 0 |[ 1000% |
[Mercurio (ug/l) * I 10 || 1 || 1000% || <020 || <020 || 0 || 100,0% |
INiquel (ug/l) I 20 | 1 || 1000% || <4 i <4 i 0 || 100,0% |
Nitritos (mg/l) Il o5 || 1 || 1000% || <002 || <002 | 0 || 1000% |
[Hidrocarbonetos arom. polic. (ug/) ][ 010 || 1 || 1000% || <002 |[ <002 | 0 || 100,0%

[Pesticidas - Total (ug/l) * I o050 || 1 || 1000% || <0025 || <0025 | 0 | 100,0%

|Selénio (ugll) * I 10 | 1 || 1000% || <25 || <25 | 0 || 1000% |
[ Tetracloroeteno e tricloroeteno (ug/l) * || 10 | 1 || 1000% || <050 || <050 || 0 || 100,0% |
|1,2-dicloroetano (ug/l) * I 30 | 1 || 1000% || <025 || <025 || 0 || 100,0% |
|Trihalometanos (ug/l) || 100 | 1 || 100,0% || 11 i 11 i 0 || 1000% |
|Sédio (mgfl) * || 200 || 1 || 1000% || 96 || 96 | 0 || 100,0% |
|Sulfatos (mgfl) * | 250 || 1 || 1000% || 31 i 31 i 0 || 100,0% |
[Magnésio (mg/l) - 1 J[ 00w [[ s7 J[ s7 || - [ - |
Calcio (mg/) - 1 J[ 00w [ 2z J[ 27 [ - [ - ]
|Dureza total (mg/l) Il | 1 || 100,0% || 20 i 20 i i |
|Carbono organico total (mg/l) Il | 1 || 1000% || 13 || 13 | i |

Os resultados obtidos demonstram que a qualidade da agua distribuida no concelho da Feira estd em conformidade com a legislacdo em vigor (Decreto-
Lei n.° 306/2007 de 27 de Agosto). Para informagao mais detalhada sobre estes resultados, por favor dirija-se ao nosso servigo de atendimento.

* De acordo com o Decreto-Lei n.° 306/2007 (Artigo 11.°), a Indaqua Feira esta dispensada do controlo destes parametros, considerados conservativos.
Os resultados apresentados s&o da responsabilidade da entidade gestora em alta - Aguas do Douro e Paiva.



